
排水水質検査 測定結果（中央衛生処理場）

鉱物類
含有量

動植物
油脂類
含有量

　　　　排出基準

測定日

600mg/L
未満

5を超え
9未満

600mg/L
未満

5mg/L
以下

30mg/L
以下

3,000
個/cm3
以下

220mg/L
以下

380mg/L
未満

令和5年4月18日 12.0 7.4 52.0 < 2.0 < 2.0 200 46.0 3.0

令和5年5月30日 6.0 7.3 32.0 < 2.0 < 2.0 540 47.0 2.3

令和5年6月20日 12.0 7.5 39.0 < 2.0 < 2.0 630 48.0 3.6

令和5年7月25日 12.0 7.4 49.0 < 2.0 < 2.0 6,400 47.0 2.4

令和5年8月29日 11.0 7.5 51.0 < 2.0 < 2.0 250 45.0 2.3

令和5年9月26日 17.0 7.3 34.0 < 2.0 < 2.0 490 43.0 2.1

令和5年10月24日 5.0 7.4 26.0 < 2.0 < 2.0 210 35.0 1.8

令和5年11月28日 6.2 7.4 41.0 < 2.0 < 2.0 520 31.0 1.1

令和5年12月19日 7.6 7.5 45.0 < 2.0 < 2.0 620 46.0 2.3

令和6年1月23日 4.6 7.4 14.0 < 2.0 < 2.0 610 36.0 <1.0

令和6年2月27日 7.6 7.4 24.0 < 2.0 < 2.0 190 32.0 2.3

令和6年3月12日 11.0 7.5 29.0 < 2.0 < 2.0 240 37.0 3.2

令和6年4月16日 7.7 7.5 31.0 < 2.0 < 2.0 2,300 43.0 1.2

令和6年5月28日 8.1 7.4 41.0 < 2.0 < 2.0 850 28.0 <1.0

令和6年6月18日 11.0 7.4 56.0 < 2.0 < 2.0 280 31.0 1.5

令和6年7月23日 14.0 7.4 45.0 < 2.0 < 2.0 1,600 68.0 2.4

令和6年8月27日 5.1 7.7 20.0 < 2.0 < 2.0 240 42.0 1.8

令和6年9月24日 4.9 7.6 21.0 < 2.0 < 2.0 80 41.0 1.9

令和6年10月22日 4.2 7.4 19.0 < 2.0 < 2.0 100 8.9 4.5

令和6年11月26日 9.2 7.5 37.0 < 2.0 < 2.0 330 25.0 <1.0

令和6年12月17日 5.3 7.4 17.0 < 2.0 < 2.0 460 16.0 <1.0

令和7年1月21日 5.8 7.2 15.0 < 2.0 < 2.0 150 8.6 <1.0

令和7年2月25日 6.4 7.4 13.0 < 2.0 < 2.0 680 12.0 4.0

令和7年3月11日 7.7 7.4 16.0 < 2.0 < 2.0 700 22.0 <1.0

　全て能代市下水道条例及び下水道法施行令の排出基準以下です。

※分析値の「＜」は、検出下限値未満を示します。

※平成29年度より、沈殿槽処理水を海域放流から能代市公共下水道への排出に移行しています。
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※令和7年1月21日、2月25日、3月11日実施の水質検査結果は

年度
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